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LINEA ELECTRICA AEREA EXISTENTE DE ALTA TENSION

——————————— LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA EXISTENTE DE ALTA TENSION

Seave— N e N1 === = LINEA ELECTRICA AEREA EXISTENTE DE BAJA TENSION

ARCAUTE

LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

CANALIZACION SUBTERRANEA DE ALTA'Y BAJA TENSION

CENTRO DE MANIOBRA IBERDROLA

CENTRO DE TRANSFORMACION PREVISTO

,,,,,,, S 3=
,,,,,, CT_V EL CENTRO DE MANIOBRA Y EL CENTRO DE TRANSFORMACION CT-1 ESTAN EN LA MISMA PARCELA,
“““““ CENFRO D QUE TIENE UNAS DIMENSIONES DE 5 x 11 M.
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VITORIA-GASTEIZ

(REDACTADO PARA SU APROBACION DEFINITIVA)
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PLANO URBANIZACION PLANUA
ESQUEMA REDES INFRAESTRUCTURAS
RED DE ENERGIA ELECTRICA Y CANALIZACIONES

ESCALA 1:2.000 ESKALA
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